
~ HelvetiaLab 
~ analisi acqua alimenti ambiente 
Via Mondari 15 
CH - 6512 Giubiasco 
Tel. 091 8 58 33 l1 
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch 

Giubiasco 
Referto 
Nostra referenza 

26.11.15 
9069/1 
Sonia Riva Vicini 

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI 

Committente 
Responsabile 
Oggetto 
Tipo di acqùa 
Campione 
Punto di prelievo 
Data prelievo 
Data di ricezione 
Data inizio ana lisi 

Comune di Cevio 
Mattias Janner 
Fontana 
Acqua in rete 
Cavergno 
Ponte di Cemento 
23.11.2015 
23.11.2015 
23.11.15 

ANALISI MICROBIOLOGICA 
(secondo MSDA) 

Analisi Metodo 

Germi aerobi mesofili HL-AQOOl 

E. coli HL-AQ002 

Enterococchi HL-AQ003 

ANALISI FISICO CHIMICA 

Analisi 

pH 

Conduttività 

Temperatura 

(secondo MSDA) 
Metodo 

HL-AQ005 

HL-AQ006 

Risultato 

O UFC/ml 

O UFC/100 ml 

O UFC/100 ml 

Risultato 

7.21 

74 mcS/cm 

8.4 °C 

Comune di Cevio 
Azienda acqua potabi le 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

9069/1 - 24/2015 

Trasporto conforme 
Ora prelievo 
Ora di ricezione 
Data fine analisi 

Sì 
07:30 
12:30 
26.11.15 

Valore tolleranza 

300 UFC/ ml 

O UFC/ 100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Valore tolleranza 

6 - 9.2 

Note 1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri anal izzati, non richiedono 
osservazioni particolari. 
2) campione pre levato da l cliente 
Anal isi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604. 



~ ~al~~!q~!a~i~~~~biente 
Via Mondari 15 
CH - 6512 Giubiasco 
Tel. 091 858 33 11 
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch 

Giubiasco 
Referto 
Nostra referenza 

26.11.15 
9069/2 
Sonia Riva Vicini 

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI 

Committente 
Responsabile 
Oggetto 
Tipo di acqua 
Campione 
Punto di prelievo 
Data prelievo 
Data di ricezione 
Data inizio analisi 

Comune di Cevio 
Mattias Janner 
Fontana 
Acqua in rete 
Cavergno 
Bronn d'la mufa 
23.11.2015 
23.11.2015 
23.11.15 

ANALISI MICROBIOLOGICA 
(secondo MSDA) 

Analisi Metodo 

Germi aerobi mesofili HL-AQOOl 

E. coli HL-AQ002 

Enterococchi HL-AQ003 

ANALISI FISICO CHIMICA 

Analisi 

pH 

Conduttività 

Temperatura 

(secondo MSDA) 
Metodo 

HL-AQ005 

HL-AQ006 

Risultato 

1 UFC/ml 

O UFC/100 ml 

O UFC/100 ml 

Risu ltato 

7.14 

72 mcS/cm 

8 .5 °C 

Comune di Cevio 
Azienda acqua potabile 
Via Pretor io 4 
6675 Cevio 

9069/2 - 25/2015 

Trasporto conforme 
Ora prelievo 
Ora di ricezione 
Data fine analisi 

Sì 
07:45 
12:30 
26.11.15 

Valore tolleranza 

300 UFC/ ml 

O UFC/ 100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Valore tolleranza 

6 - 9 .2 

Note 1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri anal izzati, non richiedono 
osservazioni particolari. 
2) campione prelevato dal cliente 
Ana lisi microbiolog ica accreditata ISO 17025 N° STS 0604. 

Helvetialab 



Via Mondari 15 
CH - 6512 Giubiasco 
Tel. 091 858 33 11 
www.helvetialab.ch • info@helvetia lab.ch 

Giubiasco 
Referto 
Nostra referenza 

26.11.15 
9069/3 
Sonia Riva Vicini 

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI 

Committente Comune di Cevio 
Responsabile Mattias Janner 
Oggetto Fonta na 
Tipo di acqua Acqua in rete 
Campione Cavergno 
Punto di prelievo Paizzale Femminis 
Data prelievo 23.11.2015 
Data di ricezione 23.11.2015 
Data inizio ana lisi 23.11.15 

ANALISI MICROBIOLOGICA 
(secondo MSDA) 

Analisi Metodo 

Germi aerobi mesofil i HL-AQOOl 

E. col i HL-AQ002 

Enterococchi HL-AQ003 

ANALISI FISICO CHIMICA 

Analisi 

pH 

Conduttività 

Temperatura 

(secondo MSDA) 
Metodo 

HL-AQ005 

HL-AQ006 

Risultato 

3 UFC/ml 

O UFC/100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Risultato 

7.43 

72 mcS/cm 

9 .9 °C 

Comune di Cevio 
Azienda acqua potabile 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

9069/3 - 26/ 2015 

Trasporto conforme 
Ora prel ievo 
Ora di ricezione 
Data fine analisi 

Sì 
08:00 
12: 30 
26.11.15 

Valore tolleranza 

300 UFC/ ml 

O UFC/100 ml 

O UFC/ 100 m l 

Valore tolleranza 

6 - 9.2 

Note 1) i risultati riscontrati , limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono 
osservazioni pa rticolari. 
2) campione prelevato dal cliente 
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604. 

Helvetialab 



~ HelvetiaLab !0d7 analisi acqua alimenti ambiente 
Via Mondari 15 
CH • 6512 Giubiasco 
Tel. 091 858 33 11 
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch 

Giubiasco 
Referto 
Nostra referenza 

26.11.15 
9069/4 
Sonia Riva Vicini 

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI 

Committente 
Responsabile 
Oggetto 
Tipo di acqua 
Campione 
Punto di prelievo 
Data prelievo 
Data di ricezione 
Data inizio analisi 

Comune di Cevio 
Mattias Janner 
Fontana 
Acqua in rete 
Bignasco 
Pancetta 
23.11.2015 
23.11.2015 
23.11.15 

ANALISI MICROBIOLOGICA 
(secondo MSDA) 

Analisi Metodo 

Germi aerobi mesofili HL-AQ001 

E. coli HL-AQ002 

Enterococchi HL-AQ003 

ANALISI FISICO CHIMICA 

Analisi 

pH 

Conduttività 

Temperatura 

(secondo MSDA) 
Metodo 

HL-AQOOS 

HL-AQ006 

Risultato 

O UFC/ ml 

O UFC/100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Risultato 

7 .26 

72 mcS/cm 

8.8 °C 

Comune di Cevio 
Azienda acqua potabile 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

9069/4 - 27 /2015 

Trasporto conforme 
Ora prelievo 
Ora di ricezione 
Data fine analisi 

Sì 
08:15 
12:30 
26.11.1 5 

Valore tolleranza 

300 UFC/ml 

O UFC/ 100 ml 

O UFC/100 ml 

Valore tol leranza 

6 - 9.2 

Note 1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri anal izzati, non richiedono 
osservazioni particolari. 
2) campione prelevato dal cliente 
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604. 

Helvetia l ab 



~ tJal~~!q~tji~~~~biente 
Via Mondari 15 
CH - 6512 Giubiasco 
Tel. 091 858 33 11 
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch 

Giubiasco 
Referto 
Nostra referenza 

26.11.15 
9069/5 
Sonia Riva Vicini 

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI 

Committente 
Responsabile 
Oggetto 
Tipo di acqua 
Campione 
Punto di prelievo 
Data prelievo 
Data di ricezione 
Data inizio analisi 

Comune di Cevio 
Mattias Janner 
Fontana 
Acqau in rete 
Bignasco 
Cà stella 
23.11.2015 
23.11.2015 
23.11.15 

ANALISI MICROBIOLOGICA 
(secondo MSDA) 

Analisi Metodo 

Germi aerobi mesofili HL-AQOOl 

E. coli HL-AQ002 

Enterococchi HL-AQ003 

ANALISI FISICO CHIMICA 

Analisi 

pH 

Conduttività 

Temperatura 

(secondo MSDA) 
Metodo 

HL-AQ005 

HL-AQ006 

Risultato 

3 UFC/ml 

1 * UFC/100 ml 

O UFC/100 ml 

Risultato 

7.23 

42 mcS/cm 

9.3 °C 

Comune di Cevio 
Azienda acqua potabi le 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

9069/5 - 28/2015 

Trasporto conforme 
Ora prel ievo 
Ora di ri cezione 
Data fine analisi 

Sì 
08:30 
12:30 
26.11. 15 

Valore tolleranza 

300 UFC/ ml 

O UFC/100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Valore tolleranza 

6 - 9.2 

Note 1) * nell 'acqua vengono superati i valori di tolleranza presenti nell' Ordinanza 
su i requisiti ig ienici (ORI 817.024.1 , del 23.11.2005, stato 1.01.2014) 
2) campione prelevato dal cliente 
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604. 

Helvetial ab 



Via Mondari 15 
CH - 6512 Giubiasco 
Tel. 091 858 33 11 
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch 

Giubiasco 
Referto 
Nostra referenza 

26.11.15 
9069/6 
Sonia Riva Vicini 

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI 

Committente 
Responsabile 
Oggetto 
Tipo di acqua 
Campione 
Punto di prelievo 
Data prelievo 
Data di ricezione 
Data inizio ana li si 

Comune di Cevio 
Mattias Janner 
Fontana 
Acqua in rete 
Cevio 
Piazza giro Boschetto 
23.11.2015 
23.11.2015 
23 .11.15 

ANALISI MICROBIOLOGICA 
(secondo MSDA) 

Analisi Metodo 

Germi aerobi mesofili HL-AQOOl 

E. coli HL-AQ002 

Enterococchi HL-AQ003 

ANALISI FISICO CHIMICA 

Analisi 

pH 

Conduttiv ità 

Temperatura 

(secondo MSDA) 
Metodo 

HL-AQ005 

HL-AQ006 

Risultato 

1 UFC/ml 

O UFC/ 100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Risultato 

7.34 

70 mcS/cm 

8.4 °C 

Comune di Cevio 
Azienda acqua potabile 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

9069/6 - 29/2015 

Trasporto conforme 
Ora prelievo 
Ora di ricezione 
Data fine analisi 

Sì 
09:30 
12:30 
26.11.15 

Valore tolleranza 

300 UFC/ ml 

O UFC/ 100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Valore tolleranza 

6 - 9.2 

Note 1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono 
osservazioni particolari. 
2) campione prelevato dal cliente 
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604. 



~ HelvetiaLab 
k.):d7 analisi acqua alimenti ambiente 
Via Mondari 15 
CH - 6512. Giubiasco 
Tel. 091 858 33 11 
www.helvetialab.ch • info@helvet ialab.ch 

Giubiasco 
Referto 
Nostra referenza 

26.11.15 
9069/7 
Sonia Riva Vicini 

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI 

Committente Comune di Cevio 
Responsabile Mattias Janner 
Oggetto Fontana 
Tipo di acqua Acqua in rete 
Campione Cevio 
Punto di prelievo Grotti Rovana 
Data prelievo 23.11.2015 
Data di ricezione 23.11.2015 
Data inizio ana li si 23.11.15 

ANALISI MICROBIOLOGICA 
(secondo MSDA) 

Analisi Metodo 

Germi aerobi mesofili HL-AQOOl 

E. coli HL-AQ002 

Enterococchi HL-AQ003 

ANALISI FISICO CHIMICA 

Analisi 

pH 

Conduttività 

Temperatura 

(secondo MSDA) 
Metodo 

HL-AQ005 

HL-AQ006 

Risultato 

1 UFC/ ml 

O UFC/ 100 ml 

O UFC/100 ml 

Risultato 

7.25 

70 mcS/ cm 

8.6 °C 

Comune di Cevio 
Azienda acqua potabile 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

9069/7 - 30/2015 

Trasporto conforme 
Ora prelievo 
Ora di ricezione 
Data fine analisi 

Sì 
09: 15 
12:30 
26.11.15 

Valore tolleranza 

300 UFC/ ml 

O UFC/ 100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Valore tolleranza 

6 - 9 .2 

Note 1) i risultati riscontrati , limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono 
osservazioni particolari. 
2) campione prelevato dal cliente 
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 NO STS 0604. 

Helvetialab ~-, - : r) 
Sv~·~1na Ilic ' ~-
T~§> ~ ieor-~<=.: 

Helvetialab 

Dott~SOATa~ Vici ~~, ~. · 
R~~~<re\jir~e_nt_a_n_· ___ _ 



~ HelvetiaLab 
~ analisi acqua alimenti ambiente 
Via Mondarì 15 
CH - 6512 Giubiasco 
Tel. 091 858 33 11 
www. helvetialab.ch • info@helvetialab.ch 

Giubiasco 
Referto 
Nostra referenza 

26.11.15 
9069/8 
Sonia Riva Vicini 

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI 

Committente 
Responsabile 
Oggetto 
Tipo di acqua 
Campione 
Punto di prelievo 
Data prelievo 
Data di ricezione 
Data inizio analisi 

Comune di Cevio 
Mattias Janner 
Fontana 
Acqua in rete 
Cevio 
Posteggio Bietto 
23. 11.2015 
23.11.2015 
23.11.15 

ANALISI MICROBIOLOGICA 
(secondo MSDA) 

Analisi Metodo 

Germi aerobi mesofili HL-AQOOl 

E. coli HL-AQ002 

Enterococchi HL-AQ003 

ANALISI FISICO CHIMICA 

Analisi 

pH 

Conduttività 

Temperatu ra 

(secondo MSDA) 
Metodo 

HL-AQ005 

HL-AQ006 

Risultato 

O UFC/ml 

O UFC/100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Risultato 

7.43 

71 mcS/cm 

9.3 °C 

Comune di Cevio 
Azienda acqua potabile 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

9069/8 - 31/2015 

Trasporto conforme 
Ora prelievo 
Ora di ricezione 
Data fine ana lisi 

Sì 
08:45 
12:30 
26.11. 15 

Valore t o lleranza 

300 UFC/ml 

O UFC/100 ml 

O UFC/100 ml 

Valore tolleranza 

6 - 9 .2 

Note 1) i risultati riscontrati , limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono 
osservazioni particolari. 
2) campione prelevato dal cliente 
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604. 



Li1J tf ru~,!q~t!~~~~biente 
Via Mondari 15 
CH - 6512 Giubiasco 
Tel. 091 858 33 11 
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch 

Giubiasco 
Referto 
Nostra referenza 

26.11.15 
9069/9 
Sonia Riva Vicini 

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI 

Committente Comune di Cevio 
Responsabile Mattias Janner 
Oggetto Fontana 
Tipo di acqua Acqua in rete 
Campione Cevio 
Punto di prelievo Piazza Cevio 
Data prelievo 23.11.2015 
Data di ricezione 23.11.2015 
Data inizio ana li si 23.11.15 

ANALISI MICROBIOLOGICA 
(secondo MSDA) 

Analisi Metodo 

Germi aerobi mesofili HL-AQOOl 

E. coli HL-AQ002 

Enterococchi HL-AQ003 

ANALISI FISICO CHIMICA 

Analisi 

pH 

Conduttivi tà 

Temperatu ra 

(secondo MSDA) 
Metodo 

HL-AQ005 

HL-AQ006 

Risultato 

1 UFC/ ml 

O UFC/100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Risultato 

7.39 

71 mcS/cm 

9.6 °C 

Comune di Cevio 
Azienda acqua potabile 
Via Pretorio 4 
6675 Cevio 

9069/9 - 32/2015 

Trasporto conforme 
Ora pre lievo 
Ora di ricezione 
Data fine analisi 

Sì 
09:00 
12:30 
26.11. 15 

Valore tolleranza 

300 UFC/ ml 

O UFC/ 100 ml 

O UFC/ 100 ml 

Valore t olleranza 

6 - 9.2 

Note 1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri anal izzati, non richiedono 
osservazion i particolari. 
2) campione prelevato da l cliente 
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604. 

Helvetia l ab 

Dott:"SOOf"aJiya Vici~~ j · 
R~fill:.~oa~9ue & lir-e_n_ta_r_i ----


